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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12
adres zamieszkania  ul. Krótka 2, 82-110 Sztutowo
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-8AR-RI3-QWM *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-11 roku przez:

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11
adres zamieszkania   ul. Miłosza 12a/2, 83-000 Pruszcz Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru
weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub

POM-UM9-XS2-WN1 *



Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  
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Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  

OŚWIADCZENIE 
 
 
 Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U.2021.0.2351 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany: 

Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a  

opracowany na rzecz Inwestora:   

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie – Pelplin  ul. Kościuszki 2a  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy  technicznej. 
 

 

 

 

ZESPÓŁ 
PROJEKTOWY IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Projektant: mgr inż. Adam Kibort 

POM/0009/PWOE/12 
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i 
elektroenergetycznych  

 POM/IE/0238/12 

 

Sprawdzający: mgr. inż. Marcin Kacprzak 

POM/0207/POOE/10 
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i 
elektroenergetycznych  

POM/IE/0163/11 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  

1. Informacje ogólne 

1.1  Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zada-

nia: „Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury”  w budynku MOK  w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a 

 

1.2  Podstawa opracowania: 

Projekt wykonano na podstawie: 

1.   Zlecenia Inwestora.  

2.   Podkładów architektonicznych. 

3. Uzgodnień z biurem architektonicznym. 

4. Oraz aktualnych norm, przepisów. 

5.  Decyzja Komendanta Powiatowa  Państwowej Straży  Pożarnej w Tczewie z dnia 

30-11-2022 znak  PZ.5580.35.3.2021.DP 

 

1.3   Zakres opracowania: 

 Zakres opracowania obejmuje prace związane z: 

 Budową instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

Projekt przedstawia rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego 

elektrycznego. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  

2.  Opis techniczny 
2.1  Informacje ogólne 

       Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: 

„Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka 

Kultury”  w budynku MOK  w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a 

 

2.2 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 W ciągach komunikacyjnych,  zaprojektowano instalacje oświetlenia awaryjnego.  

Zaprojektowano oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 „Oświetlenie 

awaryjne” i PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, dla któ-

rego zapewniono wymagane normą natężenie oświetlenia na poziomie min. 1lx (średnia 

wartość w natężenia oświetlenia wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad   1 lx) 

przy równomierności Emax/Emin jak 40:1. Zaprojektowano  oprawy oświetlenia awaryjne-

go ze źródłem typu LED  o podtrzymaniu 1 godzinnym. 

 Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zapro-

jektowano oprawy oświetlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub 

dwustronnym ze źródłem typu LED o mocy 1W,   podtrzymanie 1 godzinne.  Zastosowano 

oprawy z autonomicznym źródłem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem au-

tomatycznym. 

 Zaprojektowane oprawy spełniają wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posia-

dają certyfikat CNBOP. Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczyć zgodnie z przepisami. 

Rozmieszczenie opraw na załączonym rysunku nr E-1,  E-2, E-3,. 

Oprawy oświetleniowe zasilić z istniejących, lokalnych obwodów oświetlenia podstawowe-

go z rozdzielnic lokalnych. Oprawy zasilić przewodem YDYpżo 3x1,5mm^2 układanym w 

bruzdach wykonanych w tynku. 

 

2.3  Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń 

        Instalację elektryczną należy wykonać w układzie sieciowym TN-S. Ochrona przeciwpo-

rażeniowa przy dotyku pośrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wy-

łączenia zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych. Przed przystąpieniem do eksplo-

atacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez osoby po-

siadające odpowiednie uprawnienia. 

 

 



Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  

3.  Spis rysunków  

Rzut piwnicy       - rys. nr E-1 

Rzut parteru       - rys. nr E-2 

Rzut  piętra       - rys. nr E-3 

 

 

       Opracował:  mgr inż. Adam Kibort 

  Nr uprawnień: 

POM/0009/PWOE/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  

 4. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Nazwa obiektu budowlanego:  

Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  

Inwestor: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie – Pelplin  ul. Kościuszki 2a  

Adres obiektu budowlanego:   Pelplin  ul. Kościuszki 2a 

Projektant:         Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul.  Krótka 2 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10 

lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeń-

stwa i zdrowia ludzi, wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu 

prac wykonawczych związanych z budową sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu 

(na podst. §6 w/w Dz.U.): 

1.robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upad-

ku z wysokości:  

Opis: 

.Zakres robót  

 – Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 - Budynek MOK w Pelpinie 

3. Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie:  

 - Istniejące instalacje elektryczne 

4. Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót  

 – porażenie prądem, 

 - upadek z wysokości. 

5. Sposób instruktażu pracowników  

 – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP, 

 - szkolenie stanowiskowe  BHP pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

–Środki i sprzęt ochronny osobistej,  

- wyłączenie obwodu nn spod napięcia.  

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostarczyć, przed 

rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem Bioz” 

Opracował:  mgr inż. Adam Kibort 

       Nr uprawnień: POM/0009/PWOE/12 
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Projekt  Techniczny

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

e-mail: kiborta@gmail.com
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Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia

PROJEKTANT

ewakuacyjnego w budynku Miejskiego 

   EL KIBORT ADAM KIBORT

09.2022mgr inż. Adam Kibort
Nr upr. POM/0009/PWOE/12

Ośrodka Kultury w Pelplinie

Pelpin ul. Kościuszki 2a

Pelplin  ul. Kościuszki 2a

PROJEKTANT 09.2022mgr inż. Marcin Kacprzak
Nr upr. POM/0207/POOE/10
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UWAGI:

1. W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:
- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";

2. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde 
urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

3. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na 
wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając np. ,,na sztywno''.

4. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła
i/lub chłodu (urządzenia HVAC);

5. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad 
osią drogi ewakuacyjnej;
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   EL KIBORT ADAM KIBORT

09.2022mgr inż. Adam Kibort
Nr upr. POM/0009/PWOE/12

Ośrodka Kultury w Pelplinie

Pelpin ul. Kościuszki 2a

Pelplin  ul. Kościuszki 2a

PROJEKTANT 09.2022mgr inż. Marcin Kacprzak
Nr upr. POM/0207/POOE/10
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UWAGI:

1. W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:
- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";

2. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde 
urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

3. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na 
wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając np. ,,na sztywno''.

4. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła
i/lub chłodu (urządzenia HVAC);

5. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad 
osią drogi ewakuacyjnej;
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